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RESUMO 
Neste trabalho é descrito o processo de condução transiente em sólidos, ou método da 
capacitância global, considerando o estudo de perfis IPE submetidos ao fogo. Alguns corpos 
sólidos apresentam um comportamento térmico quase uniforme durante todo o processo de 
transferência de calor. A temperatura nestes corpos pode ser considerada apenas função do 
tempo, pelo que o método da capacitância global (lumped capacitance method) permite uma 
ótima simplificação, sendo geralmente aceite e aplicável para Bi≤1. Por conseguinte, a análise 
do comportamento de corpos com alta condutividade térmica recorrendo a este método é 
adequada. Foram ainda considerados os mesmos modelos de perfis, através de uma análise 
térmica bidimensional em regime não estacionário, considerando um programa de elementos 
finitos. O método da capacitância global permite validar os resultados obtidos na simulação 
numérica. Os resultados são apresentados para discussão e análise. 
 
ABSTRACT 
This paper describes the heat transient process in solids, or lumped capacitance method, 
considering the study of IPE profiles submitted to fire. Some solids have a thermal behaviour 
almost uniform during the heat transfer process. The temperature in these bodies may be 
considered a function of time, and the lumped capacitance method allows a great simplification 
and is generally accepted and available to Bi≤1. Therefore, the behaviour analysis of bodies 
with high thermal conductivity using this method is adequate. The same profiles were used 
through a two dimensional analysis in unsteady state using a finite element program. The 
lumped capacitance method permits to validate the obtained results in numerical simulation. 
The results are presented for discussion and analysis. 
 
1, INTRODUÇÃO 
A condução transiente é um processo de 
transferência de calor por condução em 
regime não-estacionário, dependente do 
tempo. Como objetivo principal é impor-
tante determinar a dependência da distribui-
ção de temperaturas no interior de um sólido, 
em relação ao tempo durante um processo 
transiente; e determinar a transferência de 
calor entre o sólido e o meio envolvente.   
Alguns corpos têm um comportamento 
térmico quase uniforme durante todo o 
processo de transferência de calor, em qual-
quer instante durante o processo transiente, 
de tal modo que a temperatura é exclusi-
vamente função do tempo. Análises de trans-
ferência de calor que utilizem esta idealiza-
ção podem ser efetuadas através do método 
da capacitância global (Baglio et al 2002; 
Incropera e De Witt 2007; Fonseca 2013). 
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No presente estudo foram utilizados 
diferentes perfis (IPE 100, IPE 200, IPE 300, 
IPE 400, IPE 500, IPE 600), submetidos ao 
fogo nas quatro faces, para a verificação do 
campo de temperaturas em regime 
transiente, recorrendo à aplicação do método 
da capacitância global e ao método de 
elementos finitos. 
 
2. CURVA DO FOGO E MATERIAIS 
A gama de perfis IPE vai estar submetida 
a condições de incêndio durante 1800s. As 
condições impostas serão radiação e 
convecção com a evolução da temperatura 
ambiente em função da ação do fogo 
(Fonseca et al 2013). A curva de incêndio 
considerada na análise é a curva padrão 
ISO834, EN 1991-1-2, 2002, representada 
conforme a expressão: 
 = 20 + 345 log10 (8t+1) (1) 
onde  representa a temperatura do 
compartimento em ºC e t o tempo em min. 
O material dos perfis é aço e as suas 
propriedades térmicas são caracterizadas 
através da norma EN 1993-1-2:1995. A 
condutividade térmica e o calor específico 
dependem da evolução da temperatura, 
sendo a massa volúmica constante. O valor 
destas propriedades são consideradas na 
análise dos modelos. 
 
3. CONDUÇÃO TRANSIENTE 
 
3.1 Método da capacitância global 
Para aplicação do método da capacitância 
global, os gradientes de temperatura dentro 
de um sólido são consideradas 
insignificantes (Baglio et al 2002; Incropera 
e De Witt 2007; Fonseca 2013). O cálculo do 
número de Biot (Bi) permite identificar se 
essa condição é verificada. O número de 
Biot é um coeficiente adimensional de 
transferência de calor e é definido como a 
razão entre a resistência térmica de 
convecção e a resistência térmica de 
condução conforme a equação: 

cc
i
hL
B     (2) 
onde 
cL  é o comprimento característico do 
sólido, definido pelo quociente entre o 
volume e a área da superfície do sólido;   é 
a condutividade térmica do sólido e 
ch  é o 
coeficiente de transferência de calor por 
convecção do ar. 
É geralmente aceite que a análise do 
método da capacitância seja aplicável se 
Bi≤1 (Holman 2010). Quando este critério é 
satisfeito, as temperaturas no interior do 
corpo, em relação à envolvente, 
permanecem com diferenças pouco 
significativas. Por conseguinte, os corpos 
com alta condutividade térmica são bons 
candidatos à utilização deste método, 
especialmente quando estão num meio mau 
condutor de calor. O cálculo do Biot foi 
efetuado à gama de perfis IPE em estudo e 
encontra-se representado na Fig. 1. 
 
 
Fig. 1- Número de Biot para os perfis IPE. 
 
Para o caso da temperatura no corpo 
sólido ser considerada uniforme, isto é 
)(),( ttx   , a solução da Eq. (3) permite obter 
a temperatura em função do tempo: 
    

  
FoBi
it e)(  (3) 
onde 
 )(t  é a diferença de temperatura 
entre o sólido e a temperatura do meio 
ambiente, para um determinado instante de 
tempo t ; 
i  é a diferença de temperatura 
para 0t  e Fo  é o número de Fourier.  
O número de Fourier é uma medida do 
calor conduzido através de um corpo em 
relação ao calor armazenado. Assim, um 
valor do número de Fourier elevado indica 
uma propagação mais rápida de calor através 
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de um corpo. O número de Fourier é 
calculado através da seguinte expressão: 
2
cLC
t
Fo


   (4) 
Esta equação é função do coeficiente de 
condutividade térmica  , da massa 
volúmica ρ, do calor específico C e do 
comprimento característico 
cL . 
Com base neste método analítico e a 
aplicação da Eq. (3) à gama de perfis IPE 
submetidos à ação do fogo, obtém-se o 
campo de temperaturas em regime 
transiente, conforme a Fig. 2.  
 
 
Fig. 2- Evolução da temperatura para os perfis IPE. 
 
3.2 Modelo computacional 
Para a análise térmica dos elementos 
estruturais em estudo foi utilizado o método 
dos elementos finitos, através do programa 
Ansys. O elemento escolhido é plano e com 
8 nós (Plane 77), com um grau de liberdade 
relativo à temperatura. A Fig. 3 apresenta a 
malha de elementos finitos do IPE 100. 
 
  
Fig. 3- Malha de elementos finitos no IPE 100. 
 
A Fig. 4 representa um dos perfis com a 
identificação de três posições nodais (Nó 1, 
2 e 3) para o registo das temperaturas. 
 
Fig. 4- Localização das posições nodais, IPE 100. 
 
Os modelos foram submetidos a uma 
análise térmica em regime transiente durante 
1800s. Todas as faces do perfil são 
submetidas à ação do fogo, de acordo com a 
curva normalizada ISO 834, tendo sido 
consideradas condições de fronteira de 
convecção e de radiação. Foi utilizado um 
coeficiente de convecção igual a 25W/m2K 
nas superfícies expostas ao fogo e um fator 
de emissividade igual a 1. No instante inicial 
o modelo foi considerado à temperatura 
ambiente de 20ºC.  
Os resultados obtidos para o perfil IPE 
100 e IPE 600 estão representados na Fig. 5. 
Os perfis apresentam uma temperatura quase 
uniforme para cada instante de tempo. No 
entanto, e para as gamas de perfis mais 
elevadas a temperatura ao longo da secção 
apresenta um comportamento variável. 
Foi ainda efetuada uma comparação dos 
resultados numéricos para as três posições 
distintas indicadas na Fig.4. 
A comparação para cada posição nodal 
entre toda a gama de perfis encontra-se nas 
Fig. 6 a 8. 
 
 IPE 100  IPE 600 
 20ºC  840ºC  
Fig. 5- Temperaturas para o instante 1800s. 
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Fig. 6- Evolução da temperatura (Nó 1). 
 
 
Fig. 7- Evolução da temperatura (Nó 2). 
 
 
Fig. 8- Evolução da temperatura (Nó 3). 
 
O nó 1 apresenta uma distribuição de 
temperatura mais próxima entre todos os 
modelos. Os nós 2 e 3 têm comportamento 
semelhante, sendo as temperaturas mais 
variáveis nos diferentes perfis. 
 
4. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 
 
4.1 Capacitância global versus modelo 
computacional 
Nas Fig. 9 a 14 encontram-se os 
resultados dos dois métodos. Os valores 
numéricos são obtidos no nó 1 de cada perfil.  
Em toda a gama de perfis há um comporta- 
mento idêntico nos resultados. Para a gama 
de perfis mais elevada, a temperatura obtida 
com o modelo computacional diverge em 
relação à do método analítico.  
 
 
Fig. 9- IPE 100. 
 
 
Fig. 10- IPE 200.  
 
 
Fig. 11- IPE 300. 
 
 
Fig. 12- IPE 400. 
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Fig. 13- IPE 500. 
 
 
Fig. 14- IPE 600. 
 
5. CONCLUSÕES 
Foram apresentados dois métodos para a 
comparação de resultados do campo de 
temperaturas em perfis IPE quando 
submetidos ao fogo.  
Os resultados obtidos com o método da 
capacitância global foram comparados com 
os resultados numéricos, tendo sido 
verificada uma boa concordância.  
A utilização de seis gamas de perfis 
diferentes evidenciou que quanto maior o 
tamanho do perfil, menor a temperatura 
desenvolvida no início da exposição ao fogo, 
bem como a existência de um gradiente de 
temperaturas mais significativo ao longo da 
secção. 
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